
Przejście przez rów melioracji
przeciskiem w rurze osłonowej PVC200, L=10m,
Ro=131,40 m npm (góra rury osłonowej)
Istniejące dno rowu Rd=132,40 m npm

Studnia osadowa
DN1200PE

143,20
140,95
139,95

Proj. Przepompownia143,20
140,90

143,50

HPn - 80

Słup oświetleniowy

Szafka sterująco-zasilająca
80x60x30cm

                 Z

"A"
Zasuwa DN200

Przyłącze wody do hydrantu
PE90,       L= 1,5m

Rurociąg tłoczny
        DN110 PE

Kanał grawitac. k.s. DN200
 L= 2m

Brama wejściowa
szer. 4m

Ogrodzenie-panele ocynk. o wys.1,5m,  ø 5mm
na fund. bet., teren utwardzony, kostka bet.,
grub. 8cm na podbudowie.
Studzienka kontrolna
     na sieci tłocznej STŁ1

140,20
138,80

143,50 (góra płyty przepompowni)
143,20 (teren przy przepompowni)
140,90 (wlot - dopływ ścieków)
139,60 (dno przepompowni)

STŁ3
133,80
131,30

STŁ2
133,80
131,30

PE110

139,60

PE110

So

146,00
144,60

156,00
154,60

156,10
154,70

STŁ4
160,80
159,40

STŁ5
130,90
129,50

131,25
129,85

SR146,30
144,85

Studnia rozprężna
DN1000PE

                 s2146,30
144,20
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Przejście przeciskiem sterowanym
na długości 32m

Istniejący wodociąg dn110
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PE110

PE110
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PUNKT  WŁĄCZENIA PROJ.  WODOCIĄGU
PROJ.  ZASUWA NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ ( Z-DN90 )

LEGENDA

PROJ.  HYDRANTHPn - 80 nadziemny ( HP n - 80 do okresowego płukania pompowni ścieków)

STUDNIA NA KANALE SIECI  GRAWITACYJNEJ  ŚCIEKÓW
SANITARNYCH WG

PROJ.  RUROCIĄG  SIECI TŁOCZNEJ  ŚCIEKÓW  SANITARNYCH,
PE110 , L=2120m

PS
SR

PROJ.  PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW  SANITARNYCH - RYS. NR 3

PROJ.  STUDNIA ROZPRĘŻNA  ŚCIEKÓW  SANITARNYCH - RYS. NR 5

PROJ.  STUDNIA OSADNIKOWA KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW  SANITARNYCH - SZT. 1

So
STŁ1 PROJ.  STUDNIE KONTROLNE  NA SIECI TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW

SANITARNYCH - SZT. 5 ( STUDZIENKA NR 4 JAKO ODPOWIETRZAJĄCA  , A NR 5 ODWADNIAJĄCA)

Stadium opracowania  :  PROJEKT BUDOWLANY
Branża :

1

Nr rys.

Data
opracow.

SANITARNA KANALIZACYJNA

ZYGMUNT  CHOCHOŁOWSKI   75-814 KOSZALIN   ul. Szeroka 26/3

INWESTOR  Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

S
Projektował                                  Nr uprawnień             Sprawdził                                          Nr uprawnień                   

techn. Zygmunt mgr inż. Marek
Szwalgun      Chochołowski

WKP/0353/POOS/12
w zakresie sieci i instalacji             
sanitarnych             

w zakresie sieci i instalacji             
sanitarnych             
(ZOIIB-ZAP/IS/2644/01)             

GT-V-63/77

(WKP/IS/0067/13)             

OBIEKT        Sieć kan. sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków
ADRES         Teren zabudowy mieszkaniowej w m. Grodno, gm. Złotów

Projekt zagospodarowania terenu sieci kan. sanitarnej tłocznej    1:1000

                 s2
146,30
144,20

Studzienka PVC DN1200mm

spustowy

STŁ2

Łącznik rewizyjny DN100mm
z zaworem hydrantowym dn52mm

Studzienka PVC DN1200mm STŁ4

Zawór na i od-powietrzający DN100mm

Zasuwa nożowa DN100mm
międzykołnierzowa

Zasuwa nożowa DN100mm
międzykołnierzowa

2-stopniowy

Studzienka PVC DN1200mm

spustowy

STŁ5

Łącznik rewizyjny DN100mm
z zaworem hydrantowym dn52mm

spustowyŁącznik rewizyjny DN100mm
z zaworem hydrantowym dn52mm

Studzienka PVC DN1200mm STŁ1
Zasuwa nożowa DN100mm
międzykołnierzowa

Zasuwa nożowa DN100mm
międzykołnierzowa

Studzienka PVC DN1200mm STŁ3

spustowyŁącznik rewizyjny DN100mm
z zaworem hydrantowym dn52mm

Zasuwa nożowa DN100mm
międzykołnierzowa

Zasuwa nożowa DN100mm
międzykołnierzowa

DN1500, dwie pompy po 11kW

2018/10

PROJ.  KANAŁ GRAWITACYJNY  ŚCIEKÓW  SANITARNYCH,
DN200 L=7m

Kanał grawitac. k.s. DN200
 L= 5m

Projektował                                  Nr uprawnień             Sprawdził                                          Nr uprawnień                   

mgr inż. Tomasz mgr inż. Wojciech
Kosiba      Lach

w zakresie sieci i instalacji             
elektrycznych             

w zakresie sieci i instalacji             
elektrycznych             

WKP/0174/PWOE/12 ZAP/0067/POOE/07

Istniejące przyłącze nn-0,4kV wraz ze złączem
kablowo-pomiarowym do przebudowy

Projektowany wlz: YKY 4×6mm²Projektowana prefabrykowana
szafka automatyki pomp

Proj. kabel: YKY 3×2,5mm²
zasilanie latarni

Proj. przyłącze nn-0,4kV wraz ze złączem
kablowo-pomiarowym po przebudowie

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  PE90, L=1,5m;
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